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Схема подключения датчиков температуры статора РТ100

R1...R3 - датчики РТ100
1.....3" - клеммы контрольных проходных изоляторов
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Схема подключения датчиков температуры статора РТС
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V1

P1 P2

R1...R3 - датчики РТС
Р1, Р2 - клеммы контрольных проходных изоляторов
U1....W2 - клеммы силовых проходных изоляторов
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Схема подключения датчиков температуры статора РТС
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Схема подключения датчиков температуры подшипников РT100

R1 R2

Приводная сторона                            Неприводная сторона
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R1...R3 - датчики РТ100
1.....6" - зажимы клеммной колодки

белый белый

красный красный

красный красный

Схема подключения датчиков температуры подшипников РT100
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Схема подключения биметаллических датчиков температуры
обмоток статора MK1
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D1...D3 - биметаллические датчики 
Р1, Р2 - клеммы контрольных проходных изоляторов
U1....W2 - клеммы силовых проходных изоляторов

Схема подключения биметаллических датчиков температуры
обмоток статора MK1
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